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 Preface  
 
EnergyProGrid is a software tool for load flow calculations in electrical grids. 
This paper consists of two parts. First an introduction to EnergyProGrid in English mainly 
describing the desktop. Then a documentation of the calculation method used in the grid 
calculation given in Danish text. 
 
The development of EnergyProGrid are supported by the Danish Energy Agency through two 
research and development projects Lokale Energimarkeder and MOSAIK. 
 
 








The setup tab sheet consists of four items: 
 
· Project Identification 
· Voltage Levels 
· Production Categories 
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Figure 1: The Setup tab-sheet 
 Project Identification 
 
The project identification panel is meant for a short project description. This description is used in 
the header of the printouts, helping to identify the actual calculation. 
 
Voltage Levels  
 
In the present version of EnergyProGrid, it is possible to operate with one or two voltage levels. 
You are free to choose and change the voltage values. The change of the voltage will 
immediately change the voltage in the nodes and subsequently the voltage levels, at which the 




Here you define the names of your production categories. This could for instance be CHP, Wind 




Here you define the names of your consumption categories. This could for instance be 





In the present version the GRID program can operate with a grid consisting of up to a total 200 
nodes.  
 
The nodes are described by: 
  
· Node Name 
· Voltage Level 
· Description of the Node 









Add the voltage level by selecting the desired voltage form the combo-box. The offered values 
are the ones added in the setup tab sheet. 
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Description of Node 
 
The field is only used for additional information about the actual node might be used for 
describing the location of the node.  
 
Geographical Easting and Northing coordinates 
 
Easting and Northing of the nodes are used for positioning the nodes on the map shown on the 
tab sheet "Geo Weights".  
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Figure 2: The Nodes-tab-sheet 
 Lines 
 
The lines are described by:  
 
· Start-nodes and end-nodes 





· Max Current 
Start Nodes and End Nodes 
 
In the combo-boxes for the start- and end-nodes select between all the node typed in. 
Line type and length 
 
Select between "Absolute values" and "Specific values". This selection of "line type" decides the 
interpretation of the values for resistance, reactance and admittance.  
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Figure 3: The Lines tab-sheet 
 If absolute is chosen, the values proceed direct into the calculation otherwise the values are 
multiplied with the length before the grid calculation. The length means the length of line in km. 
 
Resistance, Reactance and Admittance 
 









Transformers are described by the following values:  
 
· Primary node (incl. voltage) 
· Secondary node (incl. Voltage) 
· Nominal power MWA 
· Short circuit (Er)  
· Short circuit (Ex) 
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Figure 4: The transformers tab-sheet 
 Primary and Secondary Nodes 
 
Select the primary and secondary nodes in the corresponding combo-boxes. The operating 






Nominal power-short circuit values 
 




The power data tabsheet is adding information to the specified production and consumptions 
categories about active and reactive loads on a base level. In the following tab sheets for 
NodeWeights and Geo Weights. These values are distributed on node level.  
 
· Active load in MW 
· Active load in % of load in MW 
· LoadType (production or consumption) 
· Cos phi 
· Reactive load in MW  
· Geo Weights 
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Figure 5: The Power data tab-sheet  
 Active Load in MW and % 
 
MW active means the total installed capacity of  the actual  production or consumption category 
(load type). Changing the "% active" from the default 100 % will modify the capacities specified in 
the "MW active" row. 
 
Load Type (production or consumption) 
 
This row shows the actual load type of the actual production or consumption item. See the setup 
tab sheet. 
 
Cos phi and reactive load in MW 
 
The reactive load in MW is calculated based upon the values in the fields "MW active", "% active" 






The Geo weigths are selected in a combo-box. The default value is "No geo grid" indicating that 
there are no geographical weight attached to that specific production or consumption. Options to 
select in the combo-box is "No geo grid" and the user defined geo grids defined on the "Geo 















 Node Weights and Geo Weights 
 
The node weight is a matrix, defined by the production and consumption categories (horizontal) 
and the nodes (vertical). The values attached to a specific production/consumption category are 
added in the TestSum row at the top of the matrix.  Note that these values might be changed by 
additional Geo Weights.  
Geo Weights 
 
The Geo Weights is an additional option to impose weights on productions and consumptions 
relating the nodes. This might for instance be relevant when the wind is blowing much in one part 
of the country/region and less in another part. 
 
The calculation method of the nodeloads is shown in the formula below 
 
Where Knudeeffekti is the resulting load in Nodei, Aggregeret effektp is the accumulated 
aggregated load of the production or consumption category p (e.g. CHP),m is the number of 
production- and consumption categories. Ai og Bi is node weight and geo weight in node  i and n 
is the number of nodes. 
 
NOTE: The present version of EnergyProGrid has only been used in a Danish geographical 
context and are not fully prepared for other locations. 
NOTE: The use of the Geo Weights facility requires a mouse with a scroll wheel.  
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Figure 6: The Node Weights tab-sheet 
 Adding map 
 
There are two options to add a map to be used as background for the grid. First an open file 
session will be initiated no map is attached to select a file when entering the Geo Weighs tab 
sheet. The other option is to select the Geo file by selecting it from the main file menu. Select File 
-> Load Geo file. Then an open file session will be initiated. 
Adding new geogrid 
 
More Geo Grid might be added to a project. To do this right-click on a Geo Grid tab sheet and you 
will be offered the options to: 
 
add a new Geo Grid tab sheet 
copy an existing Geo Grid tab sheet 
rename a Geo Grid tab sheet 
select the wanted option. 
 
Changing geogrid values 
 
The values in the Geo Grid are changed by moving the curser to one of the squares in the grid. 
Hereafter scroll with the mouse-wheel until the desired value for the specific square is reached.  
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Figure 7: The geo weights tab-sheet 
 Print Map and grid 
 
The Map and Grid will be printed if the Print icon on the tab sheet is pressed. 
 
Interpretation of Geo Grid-values 
 
The value set in a specific square is valid for all nodes placed in that specific square. The value is 
relative to the values set in the other squares. 
 
Active load, Reactive load and Load 
 
The Active load and Reactive load tab sheets is structured the same way as the node weights tab 
sheet. These tab sheets are both read-only and is the result of these values and choices put in 
the prior tab sheets. All values are in MW. On the Load tab sheet the values are summarized for 
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Figure 9: Reactive load tab-sheet 
 Kort dokumentation af  
Elnet-beregningsmetoden 
 
I det følgende foretages en kort beskrivelse af EnergyProGrid programmets beregningsmetode, 
herunder de ligninger, programmet anvender til beregning af strømme i et elnet. Ligningerne er 
opstillet med henblik på at synliggøre, at ud fra kendskab til belastninger og spændinger i de 
enkelte knuder, og ud fra kendskab til de enkelte ledningsstrækningers og transformatorers 
impedanser, kan strømmene i de enkelte ledningsstrækninger beregnes. Løsninger af elnet-
ligninger kan hermed reduceres til at finde de knudespændinger, som giver strømbevarelse i de 
enkelte knuder (i slackpunktet er spændingen dog fastlagt, hvorfor det i dette punkt er 
belastningen der skal findes). 
 
EnergyProGrid er ikke et optimeringsprogram. Det søger således ikke at minimere reaktive 
effektflows gennem at regulere reaktiv effekt i de enkelte knuder, men beregner derimod alene de 
konkrete driftsituationer, der er sNotation i EnergyProGrid. De ligninger EnergyProGrid anvender 
ved beregning af strømme, er i det efterfølgende indrammet. Nedenfor er angivet den notation, 
som er anvendt i ligningerne. 
 
 I  Strømstyrken i en af faselederne, som komplekst tal.  
 
 U  Fasespænding 
 
 R  Resistansen i en faseleder eller en transformer, som reelt tal. 
 
 X  Reaktansen i en faseleder eller en transformer, som reelt tal. 
 
 A  Driftsadmittansen i en faseleder, som reelt tal. 
 
 P  Effekt 
 
 Q Reaktiv effekt 
 
 S Tilsyneladende effekt pecificeret af brugeren. 
 
Ligningerne udtrykkes ved effektivværdier 
 
EnergyProGrid regner på vekselstrømsnet. Det betyder at strømme og spændinger varierer 
sinusformet som funktion af tiden. Vekselstrømme og -spændinger beskrives elegant som 
realdele af komplekse funktioner 
 
 og ,         (1) 
 
)Re( tie w×I )Re( tie w×U
Working Paper 2 2004 
 hvor , I og U er komplekse tal og deres længder er amplituderne på 
hhv. strøm og spænding og  er vinkelhastigheden. 
 
Den øjeblikkelig afsatte effekt gennem en faseleder i et knudepunkt kan udtrykkes som produktet 
af faselederens spænding multipliceret  med faselederens strømstyrke, 
 
   
               (2) 
        
Ud fra den øjeblikkelige effekt kan man ved at midle over en periode beregne den i middel afsatte 
effekt fra faselederen til at være 
 
  (* angiver kompleks konjugering)      (3) 
 
Da der i alt er tre faseledere, får man dermed i alt en middelafsat effekt, P, givet ved 
 
          (4) 
 
Spænding for højspændingsledninger er sædvanligvis angivet ved den effektive spænding 
mellem to faseledere, U, som er den spænding, der i et jævnstrømssystem ville afsætte den 
samme effekt. Med sinusformet vekselstrøm, svarer det til spændingens amplitude divideret med
.Den tilhørende effektive spænding mellem en faseleder og en evt. nulleder er givet ved , 
hvorved der således fås at 
 
           (5) 
 
Eller ved en tilsvarende definition af effektivværdi for en strømstyrke i en faseleder, fås at:  
 
.            (6) 
 
Ligningen for den middelafsatte effekt er 
 
          (7) 
 
kan hermed udtrykkes ved den effektive spænding og den effektive strøm som 
 
           (8) 


















)Re()Re()( titi eetP ww ×××= IU
 Generelt kan et knudepunkts tilsyneladende effektproduktion S defineres som 
 
         (9) 
 
hvor P og Q er hhv. knudepunktets aktive og reaktive effektbehov. 
 
Ohms lov gælder i sin komplekse form for en vekselstrøm. Bemærk dog, at da U angiver den 
effektive spænding mellem to faseledere, får Ohms lov følgende udseende i et trefaset 
vekselstrømsnet 
 
,           (10) 
 
Hvor impedansen Z er impedansen, der kan udtrykkes ved 
 




Ligningerne til beskrivelse af knudepunkterne er dels en effektligning, som beskriver 
nettoeffektproduktionen i den pågældende knude, dels en ligning som beskriver, at der i det 
enkelte knudepunkt gælder strømbevarelse (Kirchoffs 1. lov). 
 
Effektligningen. Nettoeffektproduktionen i en knude er defineret i foregående afsnit og givet ved 
 
         (1) 
 
Strømmen der produceres i den pågældende knude er følgelig givet ved 
 
           (2) 
 
Strømbevarelsesligningen. Den strøm der løber til et knudepunkt plus den i knudepunktet 




hvor summen går over de knudepunkter b, som igennem ledninger er forbundet til knude a. 
Bemærk at alle strømstyrker i energyProGrid regnes positivt ind imod et knudepunkt, samt at de 
er  komplekse tal og derfor adderes ved vektoraddition. 
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 Ledningsligningerne 
 
EnergyProGrid anvender nominelle p-led til beskrivelse af  ledningsstrækninger (en faseleder), 












Ledningsstrækningen er beskrevet ved resistansen R, reaktansen  X og driftsadmittansen A. I 
EnergyProGrid antages driftsadmittansen fordelt ligeligt i de to linjeender. 
 
Udledning af ledningsligningerne starter i en beregning af strømmene gennem de to 
driftsadmittanser. Driftsadmittans--strømmene findes vha. Ohms lov for en kapacitans 
 
,           (1) 
 
hvoraf det bemærkes, at der her regnes med en ren kapacitiv admittans. Heraf fås at de to 
driftsadmittansstrømme er hhv. 
 
   og           (2) 
 
Strømmen som løber gennem impedansen R+iX er lig I2 plus den sidste driftsadmittansstrøm, altså 
 
           (3) 
 
Ved at anvende Ohms lov på impedansen R+iX fås hermed 
 





























Figur 1: Beskrivelse af en ledningsstrækning approxi-
meres ved et nominelt  p - led. 
 Ved at isolere I2 i ligningen ses, at I2 kan udtrykkes ved ledningens spændinger og ledningens R, 
X og B. 
 
        (5) 
 
Yderligere ses at summen af I2 og de to driftsadmittansstrømme er lig I1, dvs. 
 
         (1) 
 
Hermed er ledningsstrækningens to strømme udtrykt ved lednings-strækningens spændinger, 














Transformerimpedansens resistans R og reaktans X angives traditionelt ved to procentsatser, 
hhv. Er (kortslutningsresistans) og Ex (kortslut-ningsreaktans) samt den nominelle primær-
spænding, Upn, og mærkeeffekten, Sn. 
 
  og         (2) 
 
En transformering består altså beregningsmæssigt i, at strømmen gennemløber en impedans og 
dernæst transformeres ideelt. Defineres n som transformerens ideelle omsætningsforhold, fås I1= 
I2/n og det ses endvidere at spændingen umiddelbart efter impedansen er lig nU2. Ved anvendelse af 
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Figur2: Beskrivelse af transformer  
   og ½        (3) 
 





Ovenfor er vist, at ud fra kendskab til belastninger og spændinger i de enkelte knuder, og ud fra 
kendskab til de enkelte ledningsstrækningers og transformerers impedanser, kan strømmene i de 
enkelte ledningsstrækninger beregnes. 
 
Løsning af de enkelte elnetsligninger er hermed reduceret til at bestemme de knudespændinger, 
som giver strømbevarelse i de enkelte knuder. I  slackpunktet er spændingen, som før nævnt, 
dog fastlagt, hvorfor det i dette punkt er belastningen, der skal findes. Løsning af sættet af 












 Resultater fra EnergyProGrid 
beregninger 
 




Linieeffekten beregnes ud fra spændingen i ledningsstrækningens startknude, U1, og strømmen der løber 
ind i ledningen ved denne knude, I1, ved formlen 
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Figur 3: Resultater fra EnergyProGrid for de enkelte ledningsstrækninger  
 Realdelen af SLinie er lig den aktive del af linieeffekten (Lineload) og imaginærdelen af SLinie er lig 
den reaktive del af linieeffekten (Load- reactive). 
 
Effekttab i en ledningsstrækning 
 
En ledningsstrækning forbinder to knuder (f.eks. knude 1 og knude 2). Hvis der løber en strøm I1 
ind i ledningen og I2 ud af ledningen, og der i knude 1 er spændingen U1 og i knude 2 er 
spændingen U2, findes effekttabet i ledningsstrækningen ved 
 
        (2) 
 
Realdelen af Stab er lig den aktive del af effekttabet i ledningsstrækningen (Active loss) og 




Liniestrøm, er den strøm, der løber ind i ledningsstrækningen ved startknuden. For hver enkelt 
ledningsstrækning sammenholdes denne størrelse med den ledningsstrækningens 
overføringskapacitet med henblik på at bestemme, om den er overbelastet eller ej. 
 
Spændingsvinkel (målt i grader)  
 
Repræsenterer ikke som det umiddelbart kunne forventes vinklen mellem knudepunktets strøm 




Udover resultaterne for de enkelte ledningsstrækninger, bestemmer EnergyProGrid en række 
belastningsfaktorer, som giver en indikation af nettets samlede driftstilstand. Nettabsprocenten: 
 
Uvægtet I.   Gennemsnitlig procentvis linjebelastning 
 
Vægtet I.   Gennemsnitlig procentvis linjebelastning hvor de enkelte linjer er vægtet  
   efter maksimal strømstyrke 
 
Vægtet P.   Gennemsnitlig procentvis linjebelastning hvor de enkelte linjer er vægtet  
   efter maksimal effektkapacitet 
 
Vægtet L.   Gennemsnitlig procentvis linjebelastning hvor de enkelte linjer er vægtet  
   efter længde 
 
Vægtet P*L.   Gennemsnitlig procentvis linjebelastning hvor de enkelte linjer er vægtet  
   mht. længde samt maksimal effektkapacitet. Denne svarer til   
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